
DT-N-566 FR      
Guide de maintenance     

N° gamme / Code tâche

TA_0010

TA_0029

TA_0027

TA_0024

TA_0096

TA_0009

TA_0045

TA_0013

TA_0014

1/2

Effectuer la mise en eau de la préparant et vérifier sur la supervision le retour d'information des capteurs de niveau

Contrôler la panoplie Dosatron

Effectuer un contrôle complet de la panoplie

Contrôler le bon fonctionnement de(s) la pompe(s) 
doseuse(s)

PD10811, PD10821, PD10832, PD10842, PD10500
Effectuer un contrôle visuel

Effectuer un contrôle du bon fonctionnement en mode : AUTO/0/MANU)
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Contrôler l'état de(s) la préparante(s)

Effectuer un contrôle visuel de la préparante
Effectuer un nettoyage si nécessaire
Effectuer un contrôle de l'agitateur (contrôle visuel, test en fonctionnement)

Contrôler le(s) capteur(s) de niveau préparante

Effectuer une vérification de la présence des documents techniques :
Notices techniques
Plans électriques
Concordance entre les documents/la GMAO et le réel

Contrôler la présence des pièces détachées d'urgence

Effectuer un inventaire des pièces détachées d'urgence associées à l'équipement. Effectuer la régul si besoin

Contrôler le fonctionnement des éclairages

Effectuer un contrôle de bon fonctionnement des éclairages

Contrôler les documents techniques

PD10811, PD10821, PD10832, PD10842, PD10500
Effectuer un contrôle visuel de l'écoulement

Contrôler le fonctionnement des arrêts d'urgence

Effectuer un contrôle de l'ensemble des arrêts d'urgence

Libellé Conditions de déclenchement sous-gamme

Contrôler la bonne injection de(s) la pompe(s) 
doseuse(s)

Réalisation de la maintenance préventive condtionnelle Parc : Geofloc 7 (+2) (UMT-2110)
(Unité mobile de traitement (UMT))
Code : UMT2110
N° de série : 
Charge prévue : 00:00
Nb personnes prévu : 0

Sous-gammes/Tâches

MAINTENANCE CONDITIONNELLE : Retour dépôt Préventif
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N° gamme / Code tâche

TA_0012

TA_0007

TA_0021

TA_0026
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2/2

Nettoyer la/les armoire(s) électrique(s)

Effectuer un dépoussiérage de(s) l'armoire(s) électrique(s)
Effectuer un nettoyage du/de(s) filtre(s) à air

Effectuer un contrôle visuel
Effectuer un contrôle du bon fonctionnement en mode : AUTO/0/MANU)

Contrôler de la manoeuvrabilité des vannes manuelles

Effectuer un contrôle de la manoeuvrabilite de l'ensemble des vannes manuelles
Effectuer un contrôle visuel des vannes manuelles

Contrôler le(s) débitmètre(s)

FIT10002
Effectuer un contrôle visuel

Effectuer une simulation et vérifier la cohérence de la valeur sur la supervision

Contrôler le bon fonctionnement de(s) la vanne de 
régulation

Sous-gammes/Tâches

Libellé Conditions de déclenchement sous-gamme

Dernière réalisation :      Prochaine : 

MAINTENANCE CONDITIONNELLE : Retour dépôt Préventif


